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Gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, met volledige bewaking, als bedoeld in 
artikel 6.20 van het Bouwbesluit en een luid alarm ontruimingsalarminstallatie type B-plus, 
als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

Toegepaste constructieve materialen voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 
NEN-EN 13501-1. Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Bouwwerk is voorzien met een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarvoor een UPD/PvE is opgesteld.

Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594:2006+C2:2015 nl

De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten op het criterium bezwijken 
("rechtens verkregen niveau") uitgaande van de buitengewone belastingcombinaties 
die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

De overdrukinstallatie wordt voorzien van een certificaat volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit.

Er wordt aangesloten op het voedingspunt van de brandkraan die op minder dan 30 meter vanaf 
het vulpunt is gelegen.
Deze brandkraan is op een transportleiding van het waterleidingbedrijf aangesloten. De 
capaciteit is groter dan 90 m3/uur ( >1500 L/min)

WIJZIGINGEN:

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.

INFORMATIE VAN ADVISEURS (BIJV. BRAND, GELUID EN INSTALLATIES) 
ZIJN TER INDICATIE OP TEKENING MULDERBLAUW OVERGENOMEN.
IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE STUKKEN 
ZIJN DE STUKKEN VAN DE BETREFFENDE ADVISEUR BINDEND.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JUISTE UITVOERING VAN DIT 
ADVIES LIGT BIJ DE DESBETREFFENDE ADVISEUR.

<Mulderblauw>
Overgoo 6 >mulderblauw.nlMulderblauw architecten

071 517 73 11 2266 JZ Leidschendam www.mulderblauw.nl
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90 minuten WBDBOSS— SS

120 minuten WBDBO

30m Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

NV Noodverlichting NEN-EN 1838

$ Zonder sleutel te openen

Deur zelfsluitend

30 minuten WBDBO— -s

30 minuten WBDBO 1-zijdig

Deur zelfsluitend WBDBO 301—,j\e ;■

60 minuten WBDBOSS -ss

60 minuten WBDBO 1-zijdig—
Deur zelfsluitend WBDBO 60

20 minuten WBD

Deur zelfsluitend WBD 20

Loopdeur met duwstango-

Droge blusleiding NEN 1594

Hand brand blusser

Hand brand melder

Deur op kleefmagneet

Brandweerlift NEN-en 81 72

Sleutelbuis brandweer 
mede t.b.v. ruimte brandpomp 
en DBL-aansluiting

Brandmeldcentrale

Brand meldpaneel

Brandweertoegang/Neven toegang 
(brandweertoegang vv flitslicht)

pictogram nooddeur vrijhouden 
conform NEN 3011

verzamelplaats

-

ersj
m;

adk. b
irs:0
m2

P
7 B'

¥ B.J

7
2

*

$d Zonder sleutel te openen d.m.v. duwstang

$k Zonder sleutel te openen d.m.v. knopcilinder

Gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, met volledige bewaking, als bedoeld in 
artikel 6.20 van het Bouwbesluit en een luid alarm ontruimingsalarminstallatie type B-plus, 
als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

Toegepaste constructieve materialen voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 
NEN-EN 13501-1. Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Bouwwerk is voorzien met een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarvoor een UPD/PvE is opgesteld.

Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594:2006+C2:2015 nl

De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten op het criterium bezwijken 
("rechtens verkregen niveau") uitgaande van de buitengewone belastingcombinaties 
die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

De overdrukinstallatie wordt voorzien van een certificaat volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit.

Er wordt aangesloten op het voedingspunt van de brandkraan die op minder dan 30 meter vanaf 
het vulpunt is gelegen.
Deze brandkraan is op een transportleiding van het waterleidingbedrijf aangesloten. De 
capaciteit is groter dan 90 m3/uur ( >1500 L/min)
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MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.

INFORMATIE VAN ADVISEURS (BIJV. BRAND, GELUID EN INSTALLATIES) 
ZIJN TER INDICATIE OP TEKENING MULDERBLAUW OVERGENOMEN.
IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE STUKKEN 
ZIJN DE STUKKEN VAN DE BETREFFENDE ADVISEUR BINDEND.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JUISTE UITVOERING VAN DIT 
ADVIES LIGT BIJ DE DESBETREFFENDE ADVISEUR.

<Mulderblauw>
Overgoo 6 >mulderblauw.nlMulderblauw architecten

071 517 73 11 2266 JZ Leidschendam www.mulderblauw.nl

Hotel
Poortgebouw
Utrecht

onderdeel
GEBRUIKSVERGUNNING 
4e, 5e en 6e verdieping

DEFINITIEF

formaat
A0+

werk schaal
1:1002753

fasedatum
04.09.2018

getekend

Renvooi

Bestaand: Nieuw:

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 150 DGS/3.75.3.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 125 DGS/2.75.2.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 100 DGS/2.50.2.A

Schachtwand (Metal Stud)
GF 100 DGS/2.75.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 75 DGS/1.50.1.A

Schachtluik 500x500, in hart 
schachtwand, tenzij anders 
gemaatvoerd

Beton

Kalkzandsteen

Isolatie

Lichte scheidingswand

I Staalconstructie

SLMaakt geen onderdeel uit van 
de aanvraag 
omgevingsvergunning

Brandveiligheid
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

AanvraaggegevensFormulierversie
2018.01

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3861183

Aanvraagnaam Brandveilig gebruik

Uw referentiecode 2753-GV

Ingediend op 04-09-2018

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Het brandveilig in gebruik nemen van de beide 
hotelformules.

Opmerking

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar 
maken

Kosten openbaar maken

Nee

Nee

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Utrecht

Bezoekadres: <div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen 
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>

Vergunningen, Toezichten Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht

Postadres:

Telefoonnummer: 030-286 0000

Contactformulier: www. utrecht, nl/baliebwo

Website: www. utrecht, nl/baliebwo

Contactpersoon: VTH Vergunningen

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 1 van2



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken 
• Brandveilig gebruik

Bijlagen

Kosten

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 2 van2



Aanvrager bedrijfFormulierversie
2018.01

1 Bedrijf

KvK-nummer 66509432

Vestigingsnummer 000035123893

Statutaire naam BHG Utrecht I BV

Handelsnaam BHG Utrecht I BV

2 Contactpersoon

Geslacht 0 Man 
□ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 1077 ZX

Huisnummer 3051

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Strawinskylaan

Woonplaats Amsterdam

4 Correspondentieadres

Adres Strawinskylaan 3051

1077 ZX Amsterdam

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres |@borealishotelgroup.nl

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 1 vanl
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Gemachtigde bedrijfFormulierversie
2018.01

1 Bedrijf

KvK-nummer 28046768

Vestigingsnummer 000019375743

Statutaire naam Mulderblauw architecten

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht □ Man 
0 Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 2266JZ

Huisnummer 6

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Overgoo

Woonplaats Leidschendam

4 Correspondentieadres

Adres Overgoo 6

2266JZ Leidschendam

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres |@mulderblauw.nl

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 1 van2
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring 0 Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 2 van2



U bent eigenaar van het perceel 
U bent erfpachter van het perceel 
U bent huurder van het perceel 
Anders

Pagina 1 vanl

Utrecht

Catharijne

C

9377

Poortgebouw

0 Ja 
Q Nee

De aanvraag brandveilig gebruik is voor het hotel Crowne 
Plaza en het hotel Hampton by Hilton, beide in het 
Poortgebouw gevestigd.

LocatieFormulierversie
2018.01

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Specificatie locatie

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183
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U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging 
nachtverblijf aan meer dan 5 personen 
U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar
U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met 
een lichamelijke of verstandelijke handicap

Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf 
van meer dan 50 personen
Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer 
wooneenheden
Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing 
aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 voldaan 
Geen van bovenstaande situaties

Welke vergunnmgplichtige 
situatie(s) zijn van toepassing?

Welke meldingplichtige situatie(s) 
zijn van toepassing?

2 Naam

Naam van het bouwwerk Poortgebouw

3 Locatie

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam Utrecht

Kadastrale aanduiding C 9377

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het 
bouwwerk?

Wat is de totale bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
in m2?

Wat is de hoogte van de hoogste 
vloer boven maaiveld in dm?

Voor hoeveel personen is het 
bouwwerk bestemd?

10

13727

3800

0

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk 
in gebruik worden genomen?

15-12-2018

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 1 van2

Brandveilig gebruikFormulierversie
2018.01

1 Situaties

0 □ □ 
□ □ □

 0



Brandmeldinstallatie
Andere brandveiligheidinstallaties
Er zijn geen installaties aanwezig

Nee
Ja, naar de brandweer
Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Niet automatische detectie (alleen handmelders) 
Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de 
verkeersruimten en handmelders)
Volledige detectie (automatische melders in het gehele 
gebouwen handmelders)

Welke brandveiligheidinstallaties 
zijn er in het bouwwerk aanwezig?

Heeft de brandmeldinstallatie een 
automatische doormelding?

Welk soort detectie heeft de 
brandmeldinstallatie?

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 2 van2

Geef eventueel een toelichting op 
de datum van in gebruikname

Gaat het om seizoensgebonden 
gebruik?

Het is een geschatte datum. De exacte datum is mede 
afhankelijk van de voortgang van de bouw.

□ Ja 
0 Nee

Het bouwwerk wordt gebruikt van Januari

Het bouwwerk wordt gebruikt tot Januari

Is het gebruik tijdelijk? □ Ja 
0 Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een 
gebruiksvergunning aan of doet u 
een gebruiksmelding?

Welk ander gebruik heeft het 
bouwwerk?

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

logies

Nr Activiteit Aantal keer per jaar Aantal deelnemers/ 
bezoekers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 Brandmeldinstallaties

0 □ □ □ □ 0 □□ 
0



BijlagenFormulierversie
2018.01

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

2753_D10_Documenten- 
lijst pdf

2753_D10_Docum- 
entenlijst-.pdf

Anders 2018-09-04 In
behandeling

GV_GEBRUIKSVER-
GUNNING_pdf

GV Situatieschets brandveilig 
gebruik
Gelijkwaardigheid 
brandveilig gebruik 
Plattegrond brandveilig 
gebruik 
Anders

2018-09-04 In
GEBRUIKSVERGUN
NING.pdf

behandeling

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 1 vanl



KostenFormulierversie
2018.01

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 4 september 2018 Aanvraagnummer: 3861183 Pagina 1 vanl
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DOCUMENTENLIJST
GEBRUIKSVERGUNNING HbH

> > > > >
DATUM
04.09.2018

REVISIE DOCNR
2753-Dl 0

PROJECT
POORTGEBOUW

MULDERBLAUW

OVERGOO 6
2266 JZ LEIDSCHENDAM

Omschrijving Schaal Formaat Datum Revisie DatumDoe nr Status*
TEL 071 517 73 11

KVK 280 46 768 Situatie
SituatieGV 001 1:500 A2 04.09.2018 DEF

l@MULDERBLAUW.NL
MULDERBLAUW.NL Telschema

Telschema plattegrond HbHGVT01 Al 04.09.2018 DEF

Plattegronden
GV100
GV101
GV102
GV103
GV104

Begane grond
le verdieping
2e verdieping
3e verdieping
4e, 5e en 6e verdieping

A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 04.09.2018 DEF

*Status CON = concept 
DEF = definitief
REV = revisie

we are
> mulderblauw
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Ontbrekende gegevens Brandveiligheid

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft geconstateerd dat onderstaande gegevens ontbreken 
en/of onvolledig zijn:

- Aanduiding van het maximaal aantal personen per bouwlaag
- Bij gelijkwaardigheid: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk 
wordt gemaakt

Toelichting:
De volgende punten ontbreken of staan niet juist op de plattegronden:

1. In de aanvraaggegevens staat niet aangegeven voor hoeveel personen het bouwwerk is bestemd.

2. Het lijkt erop dat de dubbele deur t.p.v. stramien C/D-2 op laag 03 in een scheiding ligt en 
brandwerend moet zijn.

3. Verder staat het brandweerpaneel (één geografisch paneel voor beide hotels) niet aangegeven bij de 
hoofdentree op de begane grond. In de getekende Programma’s van Eisen (PvE) van de 
brandmeldinstallaties staat deze plaats aangegeven.



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 
Telefoon 14030 
Web: www.utrecht.nl

Mulderblauw architecten 
T.a.v. mevrouw 
Overgoo 6 
2266JZ LEIDSCHENDAM

*-A-HZ_WABO-l8-28898*

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

De heer Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

8 januari 2019 
HZ_WABO-l 8-28898 
Verzoek aanvullende gegevensl@utrecht.nl

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Sectie C, perceelnummer 9377 te Utrecht 
is nog niet volledig en voldoet daardoor niet aan de indieningsvereisten'. De beslistermijn is daarom 
onderbroken waardoor de afhandeling wordt vertraagd. De onderbreking start op de dag na de 
verzenddatum van deze brief en stopt als de aanvullende gegevens bij ons binnen zijn.

Aanvullen aanvraag
Lees in de bijlage welke gegevens u nog moet aanleveren. Hierbij is het volgende belangrijk:
• binnen 4 weken na de verzenddatum van deze brief moeten de gegevens bij ons binnen zijn
• zijn de juiste gegevens niet op tijd binnen, dan wordt uw aanvraag niet verder behandeld
• na ontvangst van een aanvulling kijken wij of uw aanvraag volledig is. Zijn op dat moment niet alle 

gevraagde stukken binnen, dan wijzen wij uw aanvraag af. Daarom is het belangrijk dat u duidelijk 
aangeeft dat er nog stukken volgen als u niet alles in één keer toestuurt.

• is uw aanvraag gedaan via www.omgevingsloket.nl, dan moet u ook de gevraagde gegevens 
toesturen via www.omgevingsloket.nl

• is uw aanvraag schriftelijk (op papier) gedaan, dan moet u ook de gevraagde gegevens schriftelijk 
toesturen o.v.v.:
o ‘Aanvullende gegevens’
o kenmerk (zie ‘Ons kenmerk’ bovenaan deze brief) 
o naam behandelaar (zie ‘Behandeld door’ bovenaan deze brief)

Kosten
Als wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen dan moet u €| 
een rekening.

betalen. U ontvangt hiervoor

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
1
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk I1Z.WABO 18 -28898

Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op. Bovenaan deze brief vindt u de gegevens.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen.______________

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

1 Indieningsvereisten van de Ministeriële omgevingsrecht regeling (Mor): wetten.overheid.nl/mor.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
2
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk I1Z.WABO 18 -28898

Bijlage:

Overzicht aan te vullen gegevens:

Ontbrekende gegevens Brandveiligheid

Onderwerp Advies Omgevingsvergunning

Op 14 december 201 8 hebben wij aanvullende stukken ontvangen een voor een toetsing volledigheid 
voor een omgevingsvergunning. Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor: Catharijne 
C9377, Utrecht.OLO/WABO-nummer: 3861 183 HZ_WABO-l 8-28898

Deze aanvraag heeft betrekking op de activiteit:

Brandveilig gebruik

Toetsingskader
De Veiligheidsregio Utrecht heeft de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten met betrekking tot 
(brand)veiligheid als opgenomen in de hoofdstukken 1 en 3 van de Ministeriële Regeling 
Omgevingsrecht (MOR).
Onze conclusie is gebaseerd op de gegevens uit de volgende documenten/tekeningen die zijn 
ingediend op de aangegeven datum. (OLO-datum)

Documentnummer/-naam/-OLO-datum

Aanvraag 3861 1 83, d.d. 04-09-2018 
2753_S02_reactie_gebruiksvergunning_B, d.d. 1 3-12-201 8 
Documentenlijst, d.d. 13-12-2018 
GV.GEBRUIKSVERGUNNING, d.d. 17-12-2018

Conclusie
We hebben geconstateerd dat de aanvraag niet voldoet aan de in de MOR gestelde voorschriften. In de 
reactie van Mulderblauw op de toets indieningvereisten, d.d. 1 3-1 2-2018, wordt ingegaan op de 
eerste drie punten uit de checklist van de zaak 1 8931. Van de punten 4 t/m 10 ontbreekt een reactie. 
De aanvrager heeft hiermee niet voldaan aan de indieningsvereisten. De VRU adviseert om de 
aanvrager in de gelegenheid te stellen de ontbrekende gegevens en/of bescheiden aan te (laten) 
leveren.

Graag ontvangen wij vervolgens van u een verzoek om inhoudelijke beoordeling.

Heeft u vragen?
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de

te bereiken via maildirectie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: 
|@vru.nl of op telefoonnummer

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
3
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VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT 
BRANDWEER

UTLf

Contactpersoon

Datum Advies
Directie Risicobeheersing14-11-2018

@vru.nl

Ons kenmerk 
18931

Uw kenmerk
3861183 HZWABO-18-28898

Gemeente Utrecht VTH 
De heer/mevrouw

Bijlagen
1

Onderwerp

Advies Volledigheidstoets Omgevingsvergunning

Geachte heer/mevrouw

Op 10 oktober 2018 hebben wij een verzoek ontvangen voor een toetsing 
volledigheid voor een omgevingsvergunning. Het betreft de aanvraag 
omgevingsvergunning voor: Catharijne C9377, Utrecht. 
OLO/WABO-nummer: 3861183 HZ_WABO-18-28898

Deze aanvraag heeft betrekking op de activiteit: 
- Brandveilig gebruik

Toetsingskader
De Veiligheidsregio Utrecht heeft de aanvraag getoetst aan de 
indieningsvereisten met betrekking tot (brand)veiligheid als opgenomen in de 
hoofdstukken 1.3 en 3.3 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR). 
Onze conclusie is gebaseerd op de gegevens uit de volgende 
documenten/tekeningen die zijn ingediend op de aangegeven datum. (OLO- 
datum)

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154 
3502 GD Utrecht 
088 878 1000

info@vru.nl 
www.vru.nl 
www.vrubrandweer.nl 

veiligheidsregiout recht 
@vrutrecht

IbanDocumentnummer/-naam/-OLO-nummer

Aanvraag 3861183, d.d. 04-09-2018
Tekeningen GV_GEBRUIKSVERGUNNING_A, d.d. 04-09-2018

Kvk

51817330

c\V)Pagina
1
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VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT 
BRANDWEER UTLf.

Conclusie
We hebben geconstateerd dat de aanvraag niet voldoet aan de in de MOR 
gestelde voorschriften. In de bijlage "Indieningsvereisten activiteit brandveilig 
gebruik" is opgenomen aan welke indieningsvereisten nog niet is voldaan. Wij 
adviseren u de aanvrager in de gelegenheid te stellen de ontbrekende 
gegevens en/of bescheiden aan te (laten) leveren.

Heeft u vragen?
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend 
medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: 

te bereiken via mail |@vru.nl of op
telefoonnummer

Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur,

Uw kenmerk
3861183 HZ WABO-18-28898

Ons Kenmerk 
18931

Pagina
2
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZAVABO 18 28898

Mulderblauw architecten 
T.a.v. mevrouw 
Overgoo 6 
2266JZ LEIDSCHENDAM

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

De heer Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

5 september 201 8 
HZ.WABO-18-28898 
Ontvangstbevestigingl@utrecht.nl

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de adressen Sectie C, 
perceelnummer 9377 te Utrecht. Deze aanvraag hebben wij op 4 september 201 8 ontvangen en is 
geregistreerd onder kenmerk HZ_WABO-l 8-28898.
Uw aanvraag betreft het brandveilg gebruiken van een hotel. In uw aanvraag heeft u de volgende 
activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genoemd:

Op korte termijn ontvangt u schriftelijk informatie over de Wabo-activiteiten, de procedure en 
behandeltermijn en de volledigheid van uw aanvraag.

Indien uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat de gemeente niet het bevoegd gezag is om over uw 
aanvraag te beslissen, dan ontvangt u binnenkort bericht over het doorzenden van uw aanvraag.

Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden door ons gepubliceerd op

www.officielebekendmakingen.nl. Een ieder kan de aanvraag met bijbehorende stukken inzien op het 
Stadskantoor of digitaal opvragen. Hierbij delen wij persoonsgegevens niet, tenzij de aanvrager hiervoor 
toestemming heeft gegeven.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Utrecht 
Namens deze,

M. Prijs

Hoofd Vergunningen

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
1
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luit
L

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht
Ter attentie van de heer 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht

> > > > >
Betreft
Brief

Project
2753

Datum
13.12.2018

Doe nr
2753-S02

MULDERBLAUW 
OVERGOO6
2266 JZ LEIDSCHENDAM

GeachteTEL 071 517 73 11 
KVK 280 46 768

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 15.11.2018 over de geconstateerde strijdigheden 
met het bouwbesluit voor het pand aan de Catharijnesingel te Utrecht stuur ik u hierbij 
de aangepast tekeningen. Hieronder vindt u in vet druk uw schrijven d.d. 15.11.2018 met 
daaronder in niet-vet druk schrijven onze reactie.

I@MULDERBLAUW.NL
MULDERBLAUW.NL

Geachte mevrouw

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Sectie C, perceelnummer 
9377 te Utrecht is nog niet volledig en voldoet daardoor niet aan de 
indieningsvereisten. De beslistermijn is daarom onderbroken waardoor de afhandeling 
wordt vertraagd. De onderbreking start op de dag na de verzenddatum van deze brief 
en stopt als de aanvullende gegevens bij ons binnen zijn.

Aanvullen aanvraag
Lees in de bijlage welke gegevens u nog moet aanleveren. Hierbij is het volgende
belangrijk:
• binnen 4 weken na de verzenddatum van deze brief moeten de gegevens bij ons 

binnen zijn
• zijn de juiste gegevens niet op tijd binnen, dan wordt uw aanvraag niet verder 

behandeld
• na ontvangst van een aanvulling kijken wij of uw aanvraag volledig is. Zijn op dat 

moment niet alle gevraagde stukken binnen, dan wijzen wij uw aanvraag af. Daarom 
is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat er nog stukken volgen als u niet alles in 
één keer toestuurt.

• is uw aanvraag gedaan via www.omgevingsloket.nl, dan moet u ook de gevraagde 
gegevens toesturen via www.omaevinasloket.nl

we are
> mulderblauw
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luit
L

• is uw aanvraag schriftelijk (op papier) gedaan, dan moet u ook de < ev ai 
gegevens schriftelijk toesturen o.v.v.:
- 'Aanvullende gegevens’
■ kenmerk (zie 'Ons kenmerk' bovenaan deze brief)
■ naam behandelaar (zie 'Behandeld door' bovenaan deze brief)

Gemeente Utrecht

Kosten
Als wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen dan moet u €  betalen. U 
ontvangt hiervoor een rekening.

Bijlage:

Overzicht aan te vullen gegevens:

Ontbrekende gegevens Brandveiligheid

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft geconstateerd dat onderstaande 
gegevens ontbreken en/of onvolledig zijn:MULDERBLAUW 

OVERGOO 6
2266 JZ LEIDSCHENDAM

- Aanduiding van het maximaal aantal personen per bouwlaag 
■ Bij gelijkwaardigheid: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid 

voldoende aannemelijk wordt gemaakt.
TEL 071 517 73 11 
KVK 280 46 768

Toelichting:
De volgende punten ontbreken of staan niet juist op de plattegronden:

'MULDERBLAUW.NL
mulderblauw.nl

In de aanvraag gegevens staat niet aangegeven voor hoeveel personen het 
bouwwerk is bestemd.

1.

Reactie Mulderblauw:
Een tabel is toegevoegd op de plattegronden die de bezetting aangeven per 
verdieping.

2. Het lijkt erop dat de dubbele deur t.p.v. stramien C/D-2 op laag 03 in een 
scheiding ligt en brandwerend moet zijn.

Reactie Mulderblauw:
De betrokken brandadviseur LBPlSight heeft aangegeven dat de dubbele deuren niet 
brandwerend dienen te zijn. Omdat de wand links een opslag betreft en de wand rechts 
een ander brandcompartiment is moeten deze wel brandwerend zijn. Wij begrijpen dat 
het hierdoor lijkt alsof de dubbele deuren ook brandwerend dienen te zijn. Dit is echter 
niet het geval.

3. Verder staat het brandweerpaneel (één geografisch paneel voor beide hotels) niet 
aangegeven bij de hoofdentree op de begane grond. In de getekende Programma's 
van Eisen (PvE) van de brandmeldinstallaties staat deze plaats aangegeven.

Reactie Mulderblauw:
We hebben op de begane grond een geografisch paneel toegevoegd die voor beide 
hotels overzicht biedt. We hebben deze geplaatst bij de hoofdentree voor gasten en

we are
> mulderblauw
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luit
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waaraan het hoofdtrappenhuis gelegen is, zie plattegrond begane g 
positie.

ond vo'

Gemeente Utrecht

Ervan uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mulderblauw architecten

>
MULDERBLAUW 
OVERGOO6
2266 JZ LEIDSCHENDAM

TEL 071 517 7311 
KVK 280 46 768

1mulderblauw.nl

mulderblauw.nl

we are
> mulderblauw
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DOCUMENTENLIJST
GEBRUIKSVERGUNNING HbH

> > > > >
DATUM
13.12.2018

REVISIE DOCNR
2753-Dl 0

PROJECT
POORTGEBOUW

MULDERBLAUW
AOVERGOO 6

2266 JZ LEIDSCHENDAM

Omschrijving Schaal Formaat Datum Revisie DatumDoe nr Status*
TEL 071 517 73 11

KVK 280 46 768 Situatie
SituatieGV 001 1:500 A2 04.09.2018 DEF A 13.12.2018

l@MULDERBLAUW.NL
MULDERBLAUW.NL Plattegronden

GV100
GV101
GV102
GV103
GV104
GV105

Begane grond
le verdieping
2e verdieping
3e verdieping
4e, 5e en 6e verdieping
7e, 8e en 9e verdieping

A0+ 04.09.2018 DEF 
A0+ 04.09.2018 DEF

A 13.12.2018
13.12.2018A

A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 04.09.2018 DEF
A0+ 13.12.2018 DEF

A 13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018

A
A

Documenten
Begeleidende brief2753-S02 A4 13.12.2018 DEF
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Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 
Telefoon 14030 
Web: www.utrecht.nl

Mulderblauw architecten 
T.a.v. mevrouw 
Overgoo 6 
2266 JZ LEIDSCHENDAM

1 5 november 201 8 
Ons kenmerk HZ_WABO-l 8-28898
Onderwerp Verzoek aanvullende gegevens

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

De heer Datum

l@utrecht.nl

t 6 NOV. 2018Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Sectie C, perceelnummer 9377 te Utrecht is 
nog niet volledig en voldoet daardoor niet aan de indieningsvereisten'. De beslistermijn is daarom 
onderbroken waardoor de afhandeling wordt vertraagd. De onderbreking start op de dag na de 
verzenddatum van deze brief en stopt als de aanvullende gegevens bij ons binnen zijn.

Aanvullen aanvraag
Lees in de bijlage welke gegevens u nog moet aanleveren. Hierbij is het volgende belangrijk:
• binnen 4 weken na de verzenddatum van deze brief moeten de gegevens bij ons binnen zijn
• zijn de juiste gegevens niet op tijd binnen, dan wordt uw aanvraag niet verder behandeld
• na ontvangst van een aanvulling kijken wij of uw aanvraag volledig is. Zijn op dat moment niet alle 

gevraagde stukken binnen, dan wijzen wij uw aanvraag af. Daarom is het belangrijk dat u duidelijk 
aangeeft dat er nog stukken volgen als u niet alles in één keer toestuurt.

• is uw aanvraag gedaan via www.omgevingsloket.nl, dan moet u ook de gevraagde gegevens toesturen 
via www.omgevingsloket.nl

• is uw aanvraag schriftelijk (op papier) gedaan, dan moet u ook de gevraagde gegevens schriftelijk 
toesturen o.v.v.:
o ‘Aanvullende gegevens’
o kenmerk (zie ‘Ons kenmerk’ bovenaan deze brief) 
o naam behandelaar (zie ‘Behandeld door’ bovenaan deze brief)

Kosten
Als wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen dan moet u 
rekening.

betalen. U ontvangt hiervoor een

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 
Telefoon 14030 
Web: www.utrecht.nl

Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op. Bovenaan deze brief vindt u de gegevens.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,_____________

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

1 Indieningsvereisten van de Ministeriële omgevingsrecht regeling (Mor): wetten.overheid.nl/mor.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 
Telefoon 14030 
Web: www.utrecht.nl

Bijlage:

Overzicht aan te vullen gegevens:

Ontbrekende gegevens Brandveiligheid

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft geconstateerd dat onderstaande gegevens ontbreken 
en/of onvolledig zijn:

- Aanduiding van het maximaal aantal personen per bouwlaag
- Bij gelijkwaardigheid: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk 
wordt gemaakt.

Toelichting:
De volgende punten ontbreken of staan niet juist op de plattegronden:

1. In de aanvraaggegevens staat niet aangegeven voor hoeveel personen het bouwwerk is bestemd.

2. Het lijkt erop dat de dubbele deur t.p.v. stramien C/D-2 op laag 03 in een scheiding ligt en 
brandwerend moet zijn.

3. Verder staat het brandweerpaneel (één geografisch paneel voor beide hotels) niet aangegeven bij de 
hoofdentree op de begane grond. In de getekende Programma’s van Eisen (PvE) van de 
brandmeldinstallaties staat deze plaats aangegeven.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

http://www.utrecht.nl
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90 minuten WBDBOXXX- 4004

120 minuten WBDBOXX444A 4444XX

30m Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

NV Noodverlichting NEN-EN 1838

Zonder sleutel te openen

□ pictogram nooddeur vrijhouden 
conform NEN 3011

verzamelplaats

$d Zonder sleutel te openen d.m.v. duwstang

$k Zonder sleutel te openen d.m.v. knopcilinder

Gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, met volledige bewaking, als bedoeld in 
artikel 6.20 van het Bouwbesluit en een luid alarm ontruimingsalarminstallatie type B-plus, 
als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

Toegepaste constructieve materialen voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 
NEN-EN 13501-1. Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Bouwwerk is voorzien met een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarvoor een UPD/PvE is opgesteld.

Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594:2006+02:2015 nl

De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten op het criterium bezwijken 
("rechtens verkregen niveau") uitgaande van de buitengewone belastingcombinaties 
die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

De overdrukinstallatie wordt voorzien van een certificaat volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit.

Er wordt aangesloten op het voedingspunt van de brandkraan die op minder dan 30 meter vanaf 
het vulpunt is gelegen.
Deze brandkraan is op een transportleiding van het waterleidingbedrijf aangesloten. De 
capaciteit is groter dan 90 m3/uur ( >1500 LVmin)

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.

INFORMATIE VAN ADVISEURS (BIJV. BRAND, GELUID EN INSTALLATIES) 
ZIJN TER INDICATIE OP TEKENING MULDERBLAUW OVERGENOMEN.
IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE STUKKEN 
ZIJN DE STUKKEN VAN DE BETREFFENDE ADVISEUR BINDEND.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JUISTE UITVOERING VAN DIT 
ADVIES LIGT BIJ DE DESBETREFFENDE ADVISEUR.

<Mulderblauw>
Overgoo 6
2266 JZ Leidschendam

Mulderblauw architecten 
071 517 73 11

|@mulderblauw.nl 
www.mulderblauw.nl

Hotel
Poortgebouw
Utrecht

onderdeel DEFINITIEFGEBRUIKSVERGUNNING
Situatie

formaatwerk schaal
A22753 1:500

fasedatum getekend
13.12.2018

gewijzigd bladrevisie

GV.001Rev. A

Brandveiligheid

ADeur zelfsluitend Droge blusleiding NEN 1594

□30 minuten WBDBO Handbrandblusser44

H30 minuten WBDBO 1-zijdig Handbrandmelder

DDeur zelfsluitend WBDBO 30 Deur op kleefmagneet>< ><
60 minuten WBDBO Brandweerlift NEN-en 81 724ee 44X

m Sleutelbuis brandweer 
mede t.b.v. ruimte brandpomp 
en DBL-aansluiting

60 minuten WBDBO 1-zijdig444A

Deur zelfsluitend WBDBO 60
Brandmeldcentrale

20 minuten WBD
Brandmeldpaneel

Deur zelfsluitend WBD 20
Brandweertoegang/Neven toegang 
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pictogram nooddeur vrijhouden 
conform NEN 3011

90 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

verzamelplaats
Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Noodverlichting NEN-EN 1838

Zonder sleutel te openen
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$d Zonder sleutel te openen d.m.v. duwstang

$k Zonder sleutel te openen d.m.v. knopcilinder

Gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, met volledige bewaking, als bedoeld in 
artikel 6.20 van het Bouwbesluit en een luid alarm ontruimingsalarminstallatie type B-plus, 
als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

Toegepaste constructieve materialen voldoen aan brandkl 
NEN-EN 13501-1. Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

B en rookklasse s2 volgens

Bouwwerk is voorzien met een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarvoor een UPD/PvE is opgesteld.

Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594:2006+02:2015 nl

De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten op het criterium bezwijken 
("rechtens verkregen niveau") uitgaande van de buitengewone belastingcombinaties 
die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

De overdrukinstallatie wordt voorzien van een certificaat volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit.

Er wordt aangesloten op het voedingspunt van de brandkraan die op minder dan 30 meter vanaf 
het vulpunt is gelegen.
Deze brandkraan is op een transportleiding van het waterleidingbedrijf aangesloten. De 
capaciteit is groter dan 90 m3/uur ( >1500 L/min)

A

WIJZIGINGEN:

MATEN IN HET WERKTE CONTROLEREN.

INFORMATIE VAN ADVISEURS (BIJV. BRAND, GELUID EN INSTALLATIES) 
ZIJN TER INDICATIE OP TEKENING MULDERBLAUW OVERGENOMEN.
IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE STUKKEN 
ZIJN DE STUKKEN VAN DE BETREFFENDE ADVISEUR BINDEND.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JUISTE UITVOERING VAN DIT 
ADVIES LIGT BIJ DE DESBETREFFENDE ADVISEUR.

<Mulderblauw>
Overgoo 6
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Mulderblauw architecten 
071 517 73 11
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formaat
A0+

werk schaal

2753 1:100
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Renvooi

Bestaand: Nieuw:

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 150 DGS/3.75.3.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 125 DGS/2.75.2.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 100 DGS/2.50.2.A

Schachtwand (Metal Stud)
GF 100 DGS/2.75.A

Beton

Kalkzandsteen

Isolatie
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.50.1.A

Lichte scheid 
GF 75 DGS/1

Schachtluik 500x500, in hart 
schachtwand, tenzij anders

I Staalconstructie

SLMaakt geen onderdeel uit van 
de aanvraag 
omgevingsvergunning

Hotel HbH

Hotel CP

Brandveiligheid

Deurzelfsluitend Droge blusleiding NEN 1594

□30 minuten WBDBO Hand brand blusserr- x

30 minuten WBDBO 1 -zijdig Hand brand melderx

DDeurzelfsluitend WBDBO 30 Deur op kleefmagneet:—XX' :■

60 minuten WBDBO Brandweerlift NEN-en 81 72x XX

E Sleutelbuis brandweer 
medet.b.v. ruimte brandpomp 
en DBL-aansluiting

60 minuten WBDBO 1 -zijdigXX

Deurzelfsluitend WBDBO 60
Brandmeldcentrale

20 minuten WBD
Brandmeldpaneel

Deurzelfsluitend WBD 20
Brandweertoegang/Neven toegang 
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pictogram nooddeur vrijhouden 
conform NEN 3011

90 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

verzamelplaats
Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Noodverlichting NEN-EN 1838

Zonder sleutel te openen

winkels

$d Zonder sleutel te openen d.m.v. duwstang

$k Zonder sleutel te openen d.m.v. knopcilinder

Gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, met volledige bewaking, als bedoeld in 
artikel 6.20 van het Bouwbesluit en een luid alarm ontruimingsalarminstallatie type B-plus, 
als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

Toegepaste constructieve materialen voldoen aan brandkl 
NEN-EN 13501-1. Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

B en rookklasse s2 volgens

Bouwwerk is voorzien met een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarvoor een UPD/PvE is opgesteld.

Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594:2006+02:2015 nl

De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten op het criterium bezwijken 
("rechtens verkregen niveau") uitgaande van de buitengewone belastingcombinaties 
die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

De overdrukinstallatie wordt voorzien van een certificaat volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit.

Er wordt aangesloten op het voedingspunt van de brandkraan die op minder dan 30 meter vanaf 
het vulpunt is gelegen.
Deze brandkraan is op een transportleiding van het waterleidingbedrijf aangesloten. De 
capaciteit is groter dan 90 m3/uur ( >1500 L/min)

Renvooi

Bestaand: Nieuw:

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 150 DGS/3.75.3.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
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de aanvraag 
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Hotel CP

Brandveiligheid

Deurzelfsluitend Droge blusleiding NEN 1594

□30 minuten WBDBO Hand brand blusserr- L—

30 minuten WBDBO 1 -zijdig Hand brand melder
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E Sleutelbuis brandweer 
medet.b.v. ruimte brandpomp 
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Brandmeldcentrale
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MATEN IN HET WERKTE CONTROLEREN.

INFORMATIE VAN ADVISEURS (BIJV. BRAND, GELUID EN INSTALLATIES) 
ZIJN TER INDICATIE OP TEKENING MULDERBLAUW OVERGENOMEN.
IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE STUKKEN 
ZIJN DE STUKKEN VAN DE BETREFFENDE ADVISEUR BINDEND.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JUISTE UITVOERING VAN DIT 
ADVIES LIGT BIJ DE DESBETREFFENDE ADVISEUR.
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90 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Noodverlichting NEN-EN 1838

Zonder sleutel te openen

pictogram nooddeur vrijhouden 
conform NEN 3011

verzamelplaats

$d Zonder sleutel te openen d.m.v. duwstang

$k Zonder sleutel te openen d.m.v. knopcilinder

Gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, met volledige bewaking, als bedoeld in 
artikel 6.20 van het Bouwbesluit en een luid alarm ontruimingsalarminstallatie type B-plus, 
als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

Toegepaste constructieve materialen voldoen aan brandkl 
NEN-EN 13501-1. Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

B en rookklasse s2 volgens

Bouwwerk is voorzien met een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarvoor een UPD/PvE is opgesteld.

Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594:2006+02:2015 nl

De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten op het criterium bezwijken 
("rechtens verkregen niveau") uitgaande van de buitengewone belastingcombinaties 
die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

De overdrukinstallatie wordt voorzien van een certificaat volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit.

Er wordt aangesloten op het voedingspunt van de brandkraan die op minder dan 30 meter vanaf 
het vulpunt is gelegen.
Deze brandkraan is op een transportleiding van het waterleidingbedrijf aangesloten. De 
capaciteit is groter dan 90 m3/uur ( >1500 L/min)

WIJZIGINGEN:

MATEN IN HET WERKTE CONTROLEREN.

INFORMATIE VAN ADVISEURS (BIJV. BRAND, GELUID EN INSTALLATIES) 
ZIJN TER INDICATIE OP TEKENING MULDERBLAUW OVERGENOMEN.
IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE STUKKEN 
ZIJN DE STUKKEN VAN DE BETREFFENDE ADVISEUR BINDEND.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JUISTE UITVOERING VAN DIT 
ADVIES LIGT BIJ DE DESBETREFFENDE ADVISEUR.

<Mulderblauw>
Overgoo 6
2266 JZ Leidschendam

^^|@mulderblauw. nl 
www.mulderblauw.nl

Mulderblauw architecten 
071 517 73 11

Hotel
Poortgebouw
Utrecht
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Renvooi

Bestaand: Nieuw:

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 150 DGS/3.75.3.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 125 DGS/2.75.2.A

Lichte scheidingswand (Metal Stud) 
GF 100 DGS/2.50.2.A

Schachtwand (Metal Stud)
GF 100 DGS/2.75.A

Beton

Y/////A
IAAAA/I

Kalkzandsteen

Isolatie

Lichte scheidingswand

ingswand (Metal Stud) 
.50.1.A

Lichte scheid 
GF 75 DGS/1
Schachtluik 500x500, in hart 
schachtwand, tenzij anders

I Staalconstructie

SLMaakt geen onderdeel uit van 
de aanvraag 
omgevingsvergunning

Hotel HbH

Hotel CP

Brandveiligheid

rADeurzelfsluitend Droge blusleiding NEN 1594

□30 minuten WBDBO Hand brand blusserr- L—

30 minuten WBDBO 1 -zijdig Hand brand melderr—

DDeurzelfsluitend WBDBO 30 Deur op kleefmagneet:—:■

60 minuten WBDBO Brandweerlift NEN-en 81 72F— -rf—

E Sleutelbuis brandweer 
medet.b.v. ruimte brandpomp 
en DBL-aansluiting

60 minuten WBDBO 1 -zijdig

Deurzelfsluitend WBDBO 60
Brandmeldcentrale

20 minuten WBD
Brandmeldpaneel

Deurzelfsluitend WBD 20
Brandweertoegang/Neven toegang 
(brandweertoegang w flitslicht)Loopdeur met duwstango-
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VERGUNDE SITUATIE

VERDIEPING HOTELA HOTEL B TOTAAL

BG 0 0 0

1 16 0 16

2 0 0 0

3 165 1178 1343

4 133 0 133

5 133 0 133

6 133 0 133
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